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@ GOSPODARCZY -

ZAPLECZE SZKOLY
ODREBNA STREFA POZAROWA

izolacja termiczna z wefny mineralne]
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sciana oddzielenia pozarowego
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(2) ‘ e - ztacze kontrolne w obudowie
~ - Izolacy jnej AN-60E

— zwody poziome lub pionowe drut
FeZn 8 mm

attyka systemowa pzurowa

——— - tasmo stalowa ocynkowano FeZn 4x25mm
uzlom otokowy | odprowadza jacy

— taczenla - spawane lub skrecane
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\ [ura spustowa @ 120
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rynna @ 150

- maszt odgromowy h=15m

Zwody poziome | odprowadza jace

wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
A FeZn 8mm
A
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Jako uziom otokowy nalezy utozy¢
tasme FeZn 4x25 mm

Ztacze kontrolne ZK mozna instalowaé w
opasce wok6t budynku na gtebokoscl
0.6m

centrala wentylacyjna

OSTATECZNE WYMIARY okreslane na miejscu inwestycji
po wytyczeniu gedezyjnym

Wszystkie opracowania dokumentac;ji rozpatrywane tgcznie

] izplacja termiczna z wefny mineralne]

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowe;j

Nazwa i adres w tukomiu na potrzeby przedszkola
obiektu budowlanego: | dziatka numer 36/29

||I Gmina Zagéréw

opierzenie z blaghy |

> Tytut rysunku: Skala 1:100
[

Sciana oddzielenia pozarow¢go
ZN

30 cm powyze] pofaci daghu

e rynna wewnetrzna
\ RZUT DACHU- Data: 05.2019 .
| TR INSTALACJA ODGROMOWA
(4) Nr rysunku:
&/ = T = E-2b
rura spustowda @ ouU
P Opracowat instalacje elektryczne: Podpis
I ST N I EJACA mgr inz. Michat Adamczyk
\ | +0.00= 87.20 instalacje
SZKOLA £000= 8720 ST e
Projektant instalacje elektryczne: 7131-7132/179/PW/2001

ODREBNA STREFA POZAROWA

mgr inz. Andrzej Potrél

Specjalnos¢

z dnia 09.11.2001r.

Nr uprawnieft




